Baglanti Diyagrami ( 3 Kablolu Kontrol )
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e  Kirmizi kablo, arti(+) kutupla; yesil kablo, anahtar ve arti(+) kutupla baglanir.

e Siyah kablo, negatif(-) kutupla baglanir.

e Yesilin anahtari kapandiginda, vana kapali konumda olup, aktiator ¢eyrek dénisii tamamlayinca
otomatik olarak enerjiyi keser, vana tamamiyla kapali pozisyonda kalmayi sturdurr.

e Yesilin anahtari acildiginda, vana acik konumda olup, aktiiator ceyrek dontisii tamamlayinca otomatik
olarak enerjiyi keser, vana tamamiyla agik pozisyonda kalmayi strdirdr.

e Uygun Calisma Voltaji: 24V AC-DC / Asirn calisma voltaji engellenmelidir.
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